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Zapisnik o  kontroli propudtanja uskladen je sa Uredbom o tvarima koje oitecuju ozonski sloj i
fluoriranim staklenickim plinovima {NN 90/14), te normom HRN EN 15004 kojom se projektiraju,
izvode, odrZavaju i ispituju na propuitanje sustavi za gadenje poZara plinom FM-200 (HFC 227 ea).

za projektiranje, gradnju i trgovinu
Tel: 01 38 70 520 | 01 38 70 521 | www.apin.hr

APIN SUSTAVI d.o.0. |ZPisnikbroi

FM200 INSTALACIJA

Ao ammaran  OZujska 8 | HR-10000 Zagreb | OIB 22659472331 KONTROLA PROPUSTANJA
INstalacia
Radni nalog Gradevina Revizija 2 - 02/2015
RN 071_12_ASE | |GRAND AUTO - ZAGREB WEST
Korisnik

Odgovorna osoba korisnika

GRAND AUTO - ZAGREB WEST

g. Sinisa Jurjevic

Datum servisa

Pocetak servisa

Kraj servisa Serviser

08.03.2016.

Pozicija instalacije

Volumeni boce/boca

lvica Vidovié¢

Punjenje boce/boca

D Visezonski sustav

Broj razdjelnih ventila:

KOMORA 69 litara 76,5 kg
ZA LAKIRANJE
Projektirani tlak sustava: 42 bara Temperatura: 22°C
Tlak sustava 48 bara Tlak zadovoljava DA I:l NE

= Kontrola propustanja

I:I Uredaj s viSe od 1,55 kg plina — kontrola svakih 12 mjeseci

Testiranje propustanja njuskalom

Uredaj s vise od 15,5 kg plina — kontrola svakih 6 mjeseci

I:I Kontrola vaganjem

Napomena:

iZl Ultrazvuéna kontrola

l___l Uredaj s vise od 155 kg plina

l:l Sustav ima ugraden uredaj za kontrolu propustanja

2a projektiranje, g
| trgovinu

Napomena:

R.B. Broj boce Prijasnja teZina/kontrola Sadasnja teZina/kontrola Gubitak plina

1. 08/83243 160,0 kg NE

2.

3.

4,

5.

6.

7.

8.
Vlasnik/Korisnik je prijavio instalaciju Agenciji za zastitu okoli$a sukladno ¢ianku 7. Uredbe
Vlasnik/Korisnik je upoznat s Uredbom o tvarima koje oteéuju ozonski sloj

Serviser: Datum: Za korisnika:
AN SUSTA 0. 08.03.2016. | 7/

Zagreb, OZujska
APIN sustavi d.0.0. upisan je u Registar pravnih i fizickih osoba koje se bave
djelatno3éu uvoza/izvoza, stavijanja u promet kontroliranih i zamjenskih tvari,
servisiranja, prikupljanja, obnavljanja i oparabe tih tvari Ministarstva zagtite

okoli3a pod registarskim brojem 1558,
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Auemiaske Prowpozame  OZujska 8 | HR-10000 Zagreb | OIB 22658472331
INstalacle

Revizija 2 ~ 02/2015

Broj zapisnika

2016-03-08

Radni nalog

Gradevina

RN 071_12_ASE

GRAND AUTO - ZAGREB WEST

Lokacija

Korisnik

Ljubljanska avenija 4, Zagreb

GRAND AUTO - ZAGREB WEST

Datum servisa

Podetak servisa

Kraj servisa

Serviser

08.03.2016.

Darke Sremec

Pozicija instalacije

Volumeni boce/boca

Punjenje boce/boca

D Visezonski sustav

Broj razdjelnih ventila:

KOMORA
& 69 litara 76,5 kg
LAKIRANJE
Projektirani tlak sustava: 42 bara Temperatura: 22°C
Ocitani tlak sustava 48 bara Tlak zadovoljava DA l:l NE
Boce imaju presostat DA D NE Proizvodac: LPG

- 6 mjesecni servis

Vizualni pregled cjevovoda

LI

Popravak cjevovoda |:| Ispiranje cjevovoda

D Tlagna proba

Pregled vatrodojavnog dijela sustava

Provjera ruénog tastera Provjera kvara

Provjera proslijedenja signala Provjera lampica na centrali za
na vatrodojavu gasenje

Provjera javljata

Provjera zvuéne i svjetiosne
signalizacije

Kontrola ruénog aktiviranja ventila

Kontrola automatskog aktiviranja ventila

NI NENIENNS

Vizualna kontrola boca, oznaka na bocama i stanja visokotla¢nih gibljivih cijevi

Provjera tlaka u bocama

D Nadopunjavanje boce/boca dugikom (pad tlaka vedi od 10%)
Ultrazvuéna kontrola

I:l Potrebna nadopuna plinom za slijedeée boce:

Temperatura okoline:| 22°C

L__l Provjera teZine boca I:, Smanijenje kolidine vece od 5%

Ouaj Zapisnik iskljuivo je viasnitvo tvrtke APIN sustavi d.o.o. Nije dozvoljeno koplranje, redistribucija, [
ledavanje, uporaba il kemercijalno iskoristavanje Zapisnika ili dijelova Zapisnika bez lzrititog plsmencg

odobrenja turke APIN sustavi d.o.o. Krajnjem korisniku d ljeno je imanje, ispisivanje, sp i
| kopiranje ovog Zap samuo | Iskljutivo 23 viastitu uporabu,

150 18001

BUREAU VERITAS

Eenflicalion
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= 12 mjesecni servis

Provjera $ticenog prostora (pregrade, promjena volumena, strop ...)
Napomena:

Kontrola uputa i oznaka
Zidne upute Knjiga uputa i odrzavanja Upozorenja za osoblje

Funkcionalno ispitivanje instalacije bez ispustanija plina s kontrolom daljinske signalizacije
Napomena:

Aktiviranje ruénim tasterom Aktiviranje javijatem Aktiviranje kvara

™ 10 godis$nji servis

I:I Tlagna proba boce/boca uz kontrolu Inspektorata posuda pod tlakom
Napomena:

Zadnja tlaéna proba:

|___] Boca/boce ima TT znak

- Ostalo
Servisni list na boci je ispunjen Korisnik posjeduje knjigu odrzavanja
Z] Izvedena je ponovna obuka ljudstva Korisnik posjeduje odobrenu projektnu dokumentaciju
Napomena:

= Napomena

Izmjereni kapacitet baterija iznosi oko 25% ukupnog kapaciteta (4,5 Ah od 18 Ah).

Serwser Datum: Za korisnika:

08.03.2016. \// 2.7

Ovaj Z k iskljuéivo je vlasni tvrtke APIN sustavi d.o.0. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, 4 80 - 150 14001
izdavanje upnraba ili komercijalno iskoridtavanje Zapisnika ili dijelova Zapisnika bez |zr|¢‘.ltag pismenog

£ AS HUREAU VERITAS
odobrenja tvrke APIN sustavi d.o.o. Krajnjem korisniku d ] je preuzi je, [ Cenification

spremanje i koplranje ovog Zapisnika samo i iskljuéivo za viastitu uporabu,




